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Saint-L6, le 24 aolt 2026

MONSIEUR LE PRESIDENT
SMPEP DE L'ISTHME DU COTENTIN

8 le Bourg
SAINT JORES

50250 MONTSENELLLE

Objet : Contréle sanitaire des eaux destinées a la consommation humaine.

J'ai I'honneur de porter a votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur I'échantillon
prélevé dans le cadre du contréle sanitaire réalisé sur I'unité de gestion exploitation : SMPEP DE

L'ISTHME DU COTENTIN - AFF

Installation :

Commune du point de surveillance :

Nom du PSV

Numéro du Point de Surveillance :
Localisation exacte :

Motif du prélévement :

Date et heure du prélévement :
Préleveur :

Numéro ARS-UD 50 :

CAPTAGE LA CHAUSSEE F1
SAINT-NICOLAS-DE-PIERREPONT

LA CHAUSSEE F1

0000001138

ROBINET REFOULEMENT

CONTROLE COMPLEMENTAIRE VOLONTAIRE
mercredi 08 juillet 2026 a 09n03

AGENT SAISONNIER DU LABORATOIRE
00189476

Ce captage alimente toutes ou parties des installations de production suivantes :

STATION GLINETTE

MESURES DE TERRAIN

Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure supérieure inférieure supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Couleur (qualitatif) 0 qualitatiif ‘
Odeur (qualitatif) 0 qualitatiif \ ‘ ‘

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de |'eau ‘ 146 °C

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

oH | 7.7 unité pH | | |
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ANALYSE LABORATOIRE
Analyse effectuée par : LABEO MANCHE

Type del'analyse : Code SISE de l'analyse : 00204169 Référence laboratoire : M26.89991-1-1
Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif) 1 qualitatif
Turbidité néphélométrique NFU 6,80 NFU [

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES
Ethyluree | <0,02 pg/L | | ‘ |

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH 7.6 unité pH !
Titre alcalimétrique <2,0 °f i
Titre alcalimétrique complet 25,6 °f |
Titre hydrotimétrique 21,1 °f i

FER ET MANGANESE

Fer total 840 pg/L | |
Manganese total 136 pg/L |

METABOLITES DONT LA PERTINENCE N’A PAS ETE CARACTERISEE

1-(3,4-dichlorophényl}-3-méthyluré: <0,02 pg/L ‘ 2,00
1-(3,4-dichlorophényl)-urée <0,02 pg/L 2,00 [
Aldicarbe sulfoné | <0,02 pg/L 2,00 |
Desméthylisoproturon ' <0,02 pg/L 2,00
Desmethylnorflurazon } <0,01 pg/L 2,00 |
Diméthachlore OXA <0,010 pglL 2,00 i
Ethylenethiouree <0,02 pg/L 2,00 !
Flufénacet OXA <0,005 pg/L 2,00 :
Hydroxycarbofuran-3 <0,02 pg/L : 2,00 |
Imazaméthabenz-méthyl <0,02 pg/L ; 2,00 !
loxynil <0,02 pg/L 2,00 |
Propachlore ESA <0,005 pg/L 2,00 l
Propachiore OXA <0,005 pglL 2,00 :
Propazine 2-hydroxy <0,005 pg/L 2,00 '
METABOLITES NON PERTINENTS

CGA 354742 <0,005 pgl/L

CGA 369873 <0,02 pg/L

Diméthénamide ESA <0,005 pg/L

Diméthénamide OXA <0,01 pg/L

ESA acetochlore <0,01 pg/L

ESA alachlore <0,010 pg/L

ESA metazachlore <0,02 pg/l

ESA metolachlore 0,043 pg/L

OXA acetochlore <0,01 pg/L

OXA metazachlore <0,005 pg/L

OXA metolachlore <0,01 pg/L

METABOLITES PERTINENTS

2,6 Dichlorobenzamide <0,02 pg/L 2,00
Atrazine-2-hydroxy <0,02 pg/L 2,00
Atrazine-déisopropyl <0,01 pg/L 2,00

Atrazine déisopropyl-2-hydroxy <0,050 pg/L 2,00
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ANALYSE LABORATOIRE
Analyse effectuée par : LABEO MANCHE

Type del'analyse : Code SISE de I'analyse : 00204169 Référence laboratoire : M26.89991-1-1
Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure supérieure inférieure supérieure

METABOLITES PERTINENTS

Atrazine deséthyl <0,01 pg/L 2,00
Atrazine déséthyl-2-hydroxy <0,02 pg/L 2,00
Atrazine déseéthyl deisopropyl <0,02 pg/L 2,00
Chloridazone desphényl <0,01 pg/L 2,00
Chloridazone méthyl desphényl <0,010 pg/L 2,00
Flufenacet ESA <0,005 pgil 2,00
Hydroxyterbuthylazine <0,02 pg/L 2,00
OXA alachlore <0,020 pg/L 2,00
Simazine hydroxy <0,02 pg/L 5 2,00
Terbuméton-désethyl <0,02 pg/L 2,00
Terbuthylazin déséthyl <0,01 pg/L 2,00
MINERALISATION

Chlorures 159 mg/L 200,00
Conductivité a 25°C 1045 uS/cm

Sulfates 38 mg/L 250,00

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES
Carbone organique total 0,3 mg(C)/L 10,00 ‘

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4) 0,18 mg/L 4,00 |
Nitrates/50 + Nitrites/3 <0,020 mg/L ‘
Nitrates (en NO3) <0,5 mg/L 100,00

Nitrites (en NO2) <0,01 mg/L | l

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bactéries coliformes /100mI-MS <1 n/(100m | {

Entérocoques /100mI-MS <1 n/(100m 10000
Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100m | 20000

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

Acétochlore <0,02 pg/L 2,00
Alachlore <0,02 pg/L 2,00
Boscalid <0,02 pg/L 2,00
Carboxine <0,02 pg/L 2,00
Cyazofamide <0,02 pg/L 2,00
Diméthénamide : <0,02 pg/L 2,00
Fenhexamid | <0,020 pg/L 2,00
Flamprop-isopropyl <0,02 pg/L 2,00
Fluopyram <0,005 pg/L 2,00
Isoxaben <0,02 pg/L 2,00
Métazachlore <0,01 pg/L 2,00
Métolachlore <0,01 pg/L 2,00
Napropamide <0,02 pg/L ‘ 2,00
Oryzalin <0,02 pg/L 2,00
Propachlare <0,01 pg/L 2,00
Propyzamide <0,02 pg/L 2,00
Pyroxsulame <0,005 pg/L 2,00
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ANALYSE LABORATOIRE
Analyse effectuée par : LABEO MANCHE

Type del'analyse : Code SISE de I'analyse : 00204169 Référence laboratoire : M26.89991-1-1
Résultats Limites de qualité Reférences de qualité
inférieure supérieure inférieure supérieure

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...
Zoxamide | <0,02 pglL | 2,00

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

2.4,5T <0,02 pg/L 1 2,00
24-D <0,02 pg/L ‘ 2,00
2,4-MCPA <0,02 pg/L 2,00
2,4-MCPB <0,02 pg/L 2,00
Clodinafop-propargy! <0,02 pg/L | 2,00
Dichlorprop <0,02 pg/L 2,00
Fénoxaprop-éthyl <0,02 pg/L 2,00
Fluazifop butyl <0,02 ug/L 2,00
Haloxyfop éthoxyéthyl ‘ <0,02 pg/L 2,00
Mécoprop : <0,02 pg/L 2,00
Propaquizafop | <0,02 pg/L 2,00
PESTICIDES CARBAMATES
Asulame . <0,01 pg/L 2,00
Carbaryl <002 pgl 2,00
Carbendazime [ <0,02 pg/L 2,00
Carbétamide <0,02 pg/L 2,00
Carbofuran <0,02 pg/L 2,00
Chlorprophame <0,02 pg/L 2,00
Diethofencarbe <0,02 pg/L 2,00
Fenobucarbe <0,02 pg/L 2,00
Fenoxycarbe <0,02 pg/L . 200
Indoxacarbe <0,02 pg/L ‘ 2,00
lodocarb <0,020 pg/L ‘ 2,00
Iprovalicarb <0,02 pg/L 2,00
Méthiocarb <0,02 pg/L | 2,00
Méthomyl <0,02 pg/L ! 2,00
Molinate <0,01 pg/L 2,00
Propamocarbe <0,02 pg/L 2,00
Prophame <0,02 pg/L 2,00
Propoxur <0,01 pg/L 2,00
Prosulfocarbe <0,02 pg/L 2,00
Pyrimicarbe <0,02 pg/L 2,00
PESTICIDES DIVERS
Acétamiprid <0,02 pg/L 2,00
Bénalaxyl <0,02 pg/L 2,00
Benoxacor <0,02 pg/L 2,00
Bentazone <0,02 pg/L 2,00
Bromacil <0,02 pg/L 2,00
Butraline <0,02 pg/L 2,00
Chlorbromuron | <0,02 ug/L 2,00
Chlaridazone | <0,02 pglL 2,00
Chlormequat <0,01 pg/L 2,00
Clethodime <002 gl 2,00
Clomazone <0,02 pg/L 2,00
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ANALYSE LABORATOIRE
Analyse effectuée par : LABEO MANCHE

Type del'analyse : Code SISE de l'analyse : 00204169 Référence laboratoire : M26.89991-1-1
Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure superieure inférieure supérieure

PESTICIDES DIVERS

Cloguintocet-mexyl ‘ <0,020 pg/L 2,00
Clothianidine 1 <0,04 pg/L 2,00
Coumaféne i <0,02 pg/L 2,00
Coumatétralyl 1 <0,02 pg/L 2,00
Cycloxydime } <0,02 pg/L 2,00
Cyprodinil | <001 pglL 2,00
Dichorophéne : <0,02 pg/L 2,00
Difenacoum . <0,05 pg/L 2,00
Diflufénicanil ; <0,01 pg/L 2,00 ‘
Diméfuron <0,02 pg/L 2,00 3
Diméthomorphe <0,02 pg/L 2,00 1
Ethofumésate <0,02 pg/L 2,00
Fénazaquin <0,02 pg/L 2,00
Fenpropidin <0,02 pg/L 2,00
Fenpropimorphe <0,02 pg/L 2,00
Fipronil <0,02 pg/L 2,00
Flonicamide <0,05 pg/L 2,00
Fluazinam <0,02 pg/L 2,00
Fluguinconazole <0,02 pg/L 2,00
Flurochloridone <0,02 pg/L 2,00
Flurtamone <0,02 pg/L 2,00
Flutolanil <0,02 pg/L 2,00
Fomesafen <0,02 pg/L 2,00 |
Imazalile <0,02 pglL 2,00 5
Imazamox <0,02 pg/L 2,00
Imazaquine <0,02 pglL ' 2,00
Imidaclapride <0,02 pg/L 2,00
Lenacile <0,02 pg/L 2,00
Mepiquat <0,02 pg/L 2,00
Métalaxyle <0,02 pg/L 2,00
Métaldéhyde | <0,02 pg/L 2,00
Métosulam <0,02 pg/L 2,00
Norflurazon | <0,02 pg/L 2,00
Oxadixyl <0,02 pgiL | 2,00
Paclobutrazole <0,02 pg/L | 2,00
Pencycuron <0,03 pg/L 2,00
Pendiméthaline <0,01 pg/L 2,00
Prochloraze <0,02 pg/L 2,00
Propanil <0,02 pg/L 2,00
Pymétrozine <0,02 pg/L | 2,00
Pyriméthanil <0,02 pg/L | 200
Quinoxyfen <0,02 ug/L 2,00
Quizalofop-p-éthyl <0,02 pg/L 2,00
Spiroxamine <0,02 pg/L 2,00
Tébufénozide <0,02 pg/L 2,00
Tétraconazole <0,02 pg/L 2,00
Thiabendazole <0,02 pg/L 2,00
Thiaclopride <0,01 pg/L 2,00
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ANALYSE LABORATOIRE
Analyse effectuée par : LABEO MANCHE

Type del'analyse : Code SISE de I'analyse : 00204169 Référence laboratoire : M26.89991-1-1
Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure supeérieure inférieure supérieure

PESTICIDES DIVERS

Thiamethoxam <0,02 pg/L 2,00
Total des pesticides analysés <SEUIL pg/L 5,00
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS
Bromoxynil <0,02 pg/L 2,00
Dinitrocrésol <0,02 pg/L 2,00
Dinoseb <0,02 pg/L 2,00
Dinoterbe <0,02 pg/L 2,00
Fénarimol <0,02 pg/L 2,00
Imazaméthabenz <0,02 pg/L 2,00
Pentachloraophénol <0,02 pg/L 2,00

PESTICIDES ORGANOCHLORES

Dimétachlore <0,02 pg/L 2,00
Oxadiazon <0,02 pg/L 2,00

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

Ethoprophos <0,02 pg/L 2,00
Mévinphos <0,02 pg/L 2,00
Ométhoate <0,02 pg/L 2,00
Oxydémeéton méthyl <0,02 pg/L 2,00
Phasphamidon <0,02 pg/L 2,00
Phoxime <0,02 pg/L i 2,00
Quinalphos <0,02 pg/L [ 2,00
Vamidothion <0,02 pg/L I 2,00

PESTICIDES STROBILURINES

Azoxystrobine <0,02 pg/L 2,00
Dimoxystrobine <0,02 pg/L 2,00
Kresoxim-méthyle <0,02 pg/L 2,00
Picoxystrobine <0,02 pg/L 2,00
Pyraclostrobine <0,02 pg/L 2,00
Trifloxystrobine <0,02 ug/L 2,00

PESTICIDES SULFONYLUREES

Amidosulfuron <0,02 pg/L 2,00
Azimsulfuron <0,02 pg/L 2,00
Flazasulfuron <0,02 pg/L 2,00
Flupyrsulfuron-méthyle <0,02 pg/L 2,00
Foramsulfuron <0,02 pg/L 2,00
Mésosulfuron-méthyl <0,02 pg/L 2,00
Metsulfuron méthyl <0,02 pg/L 2,00
Nicosulfuron <0,01 pg/L 2,00
Prosulfuron <0,02 pg/L 2,00
Rimsulfuron <0,02 pg/L 2,00
Sulfosulfuron <0,02 pg/L 2,00
Thifensulfuron méthyl <0,02 pg/L 2,00
Triasulfuron <0,02 pg/L 2,00

Tribenuron-méthyle <0,02 pg/L 2,00
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ANALYSE LABORATOIRE
Analyse effectuée par : LABEO MANCHE

Type del'analyse : Code SISE de l'analyse : 00204169 Référence laboratoire : M26.89991-1-1
Reésultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure supérieure inférieure supérieure

PESTICIDES SULFONYLUREES
Triflusulfuron-methyl | <0,02 pg/L | 2,00

PESTICIDES TRIAZINES

Améthryne | <0,02 pglL ‘ 2,00
Atrazine <0,01 pg/L 2,00
Cyanazine <0,02 pg/L l 2,00
Cybutryne <0,02 pg/L ‘ 2,00
Cyromazine <0,01 pglL ! 2,00
Desmetryne 1 <0,02 pg/L | 2,00 .
Flufenacet | <0,02 pg/L ' 2,00 [
Hexazinone <0,02 pg/L 2,00 |
Métamitrone <0,02 pg/L 2,00 l
Métribuzine <0,02 pg/L 2,00
Prométhrine <0,02 pg/L 2,00
Prométon <0,02 pglL | 200
Propazine <0,02 pgiL | 2,00
Sébuthylazine <0,02 pg/L ' 2,00
Secbuméton <0,02 ug/L 2,00
Simazine <0,01 pg/L . 2,00
Simétryne <0,02 pg/L . 2,00
Terbuméton <0,02 pg/L 2,00
Terbuthylazin <0,02 pg/L 2,00
Terbutryne <0,02 pg/L 2,00
Triazoxide <0,02 pg/L 2,00
PESTICIDES TRIAZOLES
Aminotriazole <0,05 pg/L 2,00
Bitertanol <0,02 pg/L | 2,00
Cyproconazol <0,02 pg/L 2,00
Difénoconazole . <0,02 pg/L | 2,00
Epoxyconazole <0,02 pg/L 2,00
Fenbuconazole <0,02 pg/L 2,00
Florasulam <0,02 pg/L 2,00
Fludioxonil <0,02 pg/L 2,00
Flusilazol <0,02 pg/L 2,00
Flutriafol <0,02 pg/L 2,00
Hexaconazole <0,02 pg/L 2,00
Metconazol <0,02 pg/L 2,00
Myclobutanil <0,02 pg/L 2,00
Penconazole <0,02 pg/L 2,00
Propiconazole <0,03 pg/L 2,00
Tébuconazole <0,02 pg/L ‘ 2,00 |
Triticonazole <0,02 pg/L 1 2,00 i
PESTICIDES TRICETONES

Mésotrione <0,02 pg/L 2,00
Sulcotrione <0,02 pg/L | | 200

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES
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ANALYSE LABORATOIRE
Analyse effectuée par : LABEO MANCHE

Type del'analyse : Code SISE de I'analyse : 00204169 Reférence laboratoire : M26.89991-1-1
Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure supérieure inférieure supérieure

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

Buturon <0,02 pg/L 2,00
Chloroxuron <0,02 pg/L 2,00
Chlorsulfuron <0,02 pg/L 2,00
Chlortoluron <0,02 pg/L 2,00
Cycluron <0,02 pg/L 2,00
Diflubenzuron <0,02 pg/L 2,00
Diuron <0,02 pg/L 2,00
Ethidimuron <0,02 pg/L 2,00
Fénuron <0,02 pg/L 2,00
Flufénoxuron <0,05 pg/L 2,00
Fluométuron <0,02 pg/L 2,00
lodosulfuron-methyl-sodium <0,02 pg/L 2,00
Isoproturon <0,02 pg/L 2,00
Linuron <0,02 pg/L 2,00
Métabenzthiazuron <0,02 pg/L 2,00
Métobromuron <0,02 pg/L 2,00
Métoxuron <0,02 pg/L 2,00
Monolinuron <0,02 pg/L 2,00
Maonuron <0,02 pg/L 2,00
Néburon <0,02 pg/L 2,00
Siduron <0,02 pg/L 2,00
Thébuthiuron <0,02 pg/L 2,00
Trinéxapac-éthyl <0,02 pg/L 2,00

CONCLUSION SANITAIRE

Ce prélevement fait suite aux opérations de décolmatage de I'ouvrage. Les résultats de ce
derniers se sont réevélés dans I'ensemble cohérents avec I'historique qualité. L'autorisation de
sa remise en service a été donnée le 10/07/2026.

Pour le Directeur général de

I'Agence régionale de sante,

L'Ingénieur du Génie Sanitaire,
Signé

Sabrina LEPELTIER




